曲靖交投石化销售有限公司师宗大同服务区北加油站建设项目安全预评价报告

拟建加油站位于云南省曲靖市师宗县大同街道麒师高速K87+600km大同服务区内。地理坐标为东经104°0´51″，北纬24°44′53″，海拔1840.59m。加油站东北面为麒师高速K87+600km大同服务区内（曲砚高速师宗大同服务区北区），站前即为曲砚高速公路，交通十分便利。加油站其交通地理位置见图2-1。
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图2-1  拟建项目交通地理位置图

2.5.2 周边情况

拟建项目位于云南省曲靖市师宗县大同街道麒师高速K87+600km大同服务区（北区）内，拟建项目地块现状处于回填平整状态，回填地块整体与站前高速公路在同平面上，服务区地块外围地界处设置护坡挡土墙；加油站周边环境较为简单，主要为服务区内建构筑物和曲砚高速公路。服务区周边主要是山坡、山地，服务区内主要建构筑物有停车位、综合楼、公厕、维修库、配室房、垃圾房、消防泵房和消防水池。加油站东面有服务区绿化带、车道；东南面为绿化带、高速公路；南面为加油站出口；西南面为护坡挡土墙和山坡，油罐区距离最近护坡挡土墙3.5m；西面为师宗大同服务区北区（右幅）内绿化带、修理库、垃圾房、配电房；西北面为服务区北区消防泵房、绿化带；北面为服务区停车位、绿化带；东北面为服务区（北区）停车位、绿化带、公厕、综合楼、污水处理区、充电区；

（1）加油站南面为加油站出口、曲砚高速，其与加油站最近设施-汽油加油机间距为23.7m（规范要求5 m）；

（2）加油站东北面为服务区停车区，其与加油站最近设施-汽油加油机间距为22 m（规范要求12.5 m）；

（3）加油站西面、西北面为服务区修理库、配发电房、垃圾房、水泵房，其与加油站最近设施-埋地柴油罐的间距分别为38.8 m（距离汽油罐规范要求21 m）、61.7 m（规范要求12.5 m）、61.8 m（规范要求12.5 m）、72.1 m（规范要求12.5 m）；

（4）西面为服务区绿化带和围墙，其与加油站最近设施-埋地汽油罐间距为5.4 m（规范要求2 m）。围墙采用非实体钢栏栅围墙，围墙高度为2.2m。

（5）加油区和卸油区设置环保沟，环保沟排水经三级油水分离池处理后进入服务区污水处理装置，处理后回用。

（6）油罐的清洗由有资质的专业厂家进行处理，不会对周围环境产生污染。

（7）站内爆炸区域均在站区围墙内。

加油站周围50m范围内无重要公共建筑物，无一、二类保护物、无铁路、无保护景点及文物古迹等，场地上空无架空电力线、通讯线跨越，满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的防火要求。站址周围200m范围内无湖泊、风景名胜区和自然保护区，无供水水源、及水源保护区，无《工业企业总平面设计规范》等法律、法规规定予保护的其他区域。

加油站周边环境情况见表2-3和图2-2至图2-8。

周边环境与加油站站内设备设施的安全距离的符合性评价见表2-4和表2-5。
站内设施与站外设施的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。加油站周边环境图见图2-2，其周边情况详见表2-2。

该拟建加油站汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）如表2-3；柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）如表2-4。

表2-3  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	站外建（构)筑物
	站内汽油设备（一级站）
	备 注

	
	埋地油罐
	加油机、油罐通气管管口、油气回收处理装置
	

	
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值（m）
	

	
	
	
	
	加油机
	通气管
	

	重要公共建筑物
	35
	-
	35
	-
	-
	拟建加油站50m范围内无重要公共建筑物

	明火地点或散发火花地点
	21
	44.9
	12.5
	84.2
	50.2
	西面38.8m外为服务区（北区）修理库，拟建项目20m范围内无明火点或散发火花地点

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	17.5
	-
	11
	-
	-
	拟建加油站50m范围内无一类保护物

	
	二类保护物
	14
	222.4
	8.5
	164.3
	233.6
	东北面为服务区（北区）综合楼

	
	二类保护物
	14
	178.6
	8.5
	122.2
	189.5
	东北面为服务区（北区）公厕

	
	三类保护物
	11
	17
	7
	26
	17
	拟建加油站外围服务区照明灯杆

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	17.5
	660
	12.5
	611
	670
	东面100m外为大同服务区（南区）

南加油站（一级站）周边50m范围内无

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲乙类液体储罐
	12.5
	71
	10.5
	102.7
	75
	西面为服务区（北区）配电房

	
	12.5
	65.5
	10.5
	108.5
	71.9
	西面为服务区（北区）垃圾房

	
	12.5
	78.9
	10.5
	96.5
	86.7
	西面为服务区（北区）消防泵房

	室外变配电站
	17.5
	-
	12.5
	-
	-
	拟建项目18m范围内无

	铁路、地上城市轨道线路
	15.5
	--
	15.5
	--
	--
	周边50m范围内无

	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
	7
	56.3
	5
	23.7
	60
	南面、东南面为曲砚高速公路

	城市次干路、支路和三级公路、四级公路
	5.5
	-
	5
	-
	-
	周边7m范围内无

	架空通信线
	1.0H，且≧5m
	--
	5
	--
	--
	周边10m范围内无

	架空电力线路
	无绝缘层
	1.5H，且≧6.5m
	-
	6.5
	-
	-
	周边10m范围内无

	
	有绝缘层
	1.0H，且≧5m
	-
	5
	-
	-
	周边10m范围内无

	注：1站内汽油工艺设备是指设置有卸油和加油油气回收系统的工艺设备。

2 室外变配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

3 汽油设备与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)的安全间距尚不应小于50m。

4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，且不应小于6m。

5 表中一级站、二级站、三级站包括合建站的级别。

6 H为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。


表2-4  柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	站外建（构)筑物
	站内柴油设备（一级站）
	备  注

	
	埋地油罐
	加油机、通气管管口
	

	
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	

	
	
	
	
	加油机
	通气管
	

	重要公共建筑物
	25
	-
	25
	-
	-
	拟建加油站50m范围内无重要公共建筑物

	明火地点或散发火花地点
	12.5
	38.8
	12.5
	58.3
	50.4
	西面38.8m外为服务区（北区）修理库，拟建项目20m范围内无明火点或散发火花地点

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	6
	-
	6
	-
	-
	拟建加油站50m范围内无一类保护物

	
	二类保护物
	6
	217
	6
	186.7
	233.6
	东北面为服务区（北区）综合楼

	
	
	
	175.2
	
	142.9
	189.5
	东北面为服务区（北区）公厕

	
	三类保护物
	6
	17
	6
	18
	17
	拟建加油站外围服务区照明灯杆

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	12.5
	602
	9
	538
	670
	东面100m外为大同服务区（南区）

南加油站（一级站）周边50m范围内无

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲乙类液体储罐
	9
	61.7
	9
	79.2
	75
	西面为服务区（北区）配电房

	
	
	61.8
	
	82
	71.9
	西面为服务区（北区）垃圾房

	
	
	72.1
	
	79.8
	86.7
	西面为服务区（北区）消防泵房

	室外变配电站
	15
	-
	12.5
	-
	-
	拟建项目18m范围内无

	铁路、地上城市轨道线路
	15
	--
	15
	--
	--
	周边50m范围内无

	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
	3
	68
	3
	45.2
	60
	南面、东南面为曲砚高速公路

	城市次干路、支路和三级公路、四级公路
	3
	-
	3
	-
	-
	周边7m范围内无

	架空通信线路
	0.75H，且≧5m
	--
	5
	--
	--
	周边10m范围内无

	架空电力线路
	无绝缘层
	0.75H，且≧6.5m
	-
	6.5
	-
	-
	周边10m范围内无

	
	有绝缘层
	0.5H，且≧5m
	-
	5
	-
	-
	周边10m范围内无

	注：1 室外变配电站指电力系统电压为35kV-500kV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2汽油设备与重要公共建筑物的主要出入口(包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)的安全间距尚不应小于50m。

3 二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，且不应小于6m。

4 表中一级站、二级站、三级站包括合建站的级别。

5H为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。


选址

拟建加油站位于云南省曲靖市师宗县大同街道麒师高速K87+600km大同服务区内，项目经师宗县人民政府规划批复、曲靖市商务局审批、立项，项目产业政策、选址及规划建设等方面符合相关要求。

本加油站加油、卸油作业区和油罐区与服务区之间地面设置有界线标识，同时加油区、油罐区、卸油区与服务区之间还设置了明显的禁火线和相应的安全警示标识标牌（如：禁止烟火、禁打手机、熄火加油、油罐重地、禁止靠近等）。
2.8.2 总平面布置

拟建加油站总平面布置按功能分为加油区、油罐区、卸油区、站房（包含休息室、营业室、配电室、值班室、卫生间等）等。

总平面布置图详见图2-11和附件第7章。

1）加油区

加油区拟设螺栓球网架结构罩棚2座，汽油加油罩棚投影面积为552m2，柴油加油罩棚投影面积为565.13m2，罩棚高度9.58m，网架采用双层螺栓球节点网架形式，汽油罩棚下方拟设置6座加油岛，加油岛的两端设置防撞柱，每座加油岛上设置一台四枪多油品加油机，6台共24支加油枪。柴油罩棚下方拟设置4座加油岛，加油岛的两端设置防撞柱，每座加油岛上设置一台双枪单油品加油机，4台共8支加油枪。罩棚遮盖加油机的最小水平投影为5.0m（规范要求不小于2m）。

加油站允许客户在加油作业区进行手机支付操作，但应设置可燃气体声光报警装置，当出现报警时，应立即停止使用移动通讯设备和加油相关作业，按预案进行应急处置；现场可燃气体报警装置的覆盖范围和安装高度主要参照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）的有关条款执行。拟在加油区加油岛加油机旁设置10个可燃气体探测器，每台加油机旁设置1个，可燃气体检测探测器的安装高度宜距地坪（或加油岛）0.3m~0.6m，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源（加油机）的水平距离不宜大于10m。
2）油罐区

油罐区拟设置在项目地块的西侧，油罐区拟设置埋地卧式SF双层复合材料油罐5个，其中2个50m3的0#柴油罐，1个50m3的92#汽油罐，1个50m3的95#汽油罐，1个30m3的98#汽油罐，油罐间距为0.5m，油罐顶部及周边空隙处回填干净沙子或细土，顶部覆土厚度大于0.5m，周围回填细土厚度不少于0.3m，罐区预埋抗浮锚固钢筋。油罐为SF双层油罐，油罐区采用钢混结构整体浇筑，罐区从南向北依次布置2个0#柴油罐、1个92#汽油罐，1个95#汽油罐，1个98#汽油罐，每个油罐单独设置双操作井，双操作井尺寸为1.2×1.2m。人孔井采用加油站专用的铝制井盖。通气管设置在油罐区靠南侧的位置，通气管口高于地面4.5m，通气管口距密闭卸油点的距离为16.3m；每个油罐单独设置通气管，管口设阻火器，其中92#油气回收罐通气管口装设有呼吸阀，呼吸阀的工作压力宜为2kPa ~3kPa，工作负压宜为1. 5kPa ~2kPa。在操作井内，5个油罐夹层内均设置有油品泄漏检测报警仪，信号引入值班室，便于值班人员管理。整个油罐区外侧设置栏栅和绿化带与外围隔开；油罐到站房的距离约为42.8m，距南面、东南面曲砚高带公路距离为56.4m，距加油站配电室50.6m。油罐顶部设人孔、排气孔、量油孔、进出油孔。人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，均采用金属软管过渡连接（包括潜油泵出油管），密闭卸油口、消防沙池及消防柜设置在加油站的西北面。油罐区拟设尺寸为∅0.8m 观测井2个，井口处设置有防坠落钢筯栏栅，观测井井深低于埋地油罐地基0.5m，用井盖盖严保护，井盖为∅1m，井内配备防爆型潜水泵一台，采用浮球液位自动抽水模式。
加油站采用潜油泵加油工艺，设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐（也称SF 地下储罐），油罐设置高液位检测报警和渗漏检测报警装置；加油管道采用双层管道，双层管道最低点设置在线渗漏监测系统。汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，均采用公称直径DN50 无缝钢管，汽油罐通气管管口安装阻火型机械呼吸阀，柴油罐通气管管口安装阻火器，通气管管口高出油罐区地面4.5m。
埋地汽油、柴油罐均设置液位监测系统、渗漏检测系统，信号通过电缆信号线远传至站房值班室控制器集中监控。油罐区设置观测井，可观测池内是否集水，并抽排集水。

液位监测系统同时具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不大于0.8L/h。每个双层油罐在顶部纵向中心线上，内外壁间设置有能进行人工检测的渗漏检测立管，检测立管内安装有在线检测探头，在线监测信号接入站房内，当发生渗漏时发出报警。
油罐应采取卸油时的防满溢措施（防溢流阀）。油料达到油罐容量90%时，触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，防满溢阀自动停止油料继续进罐。高液位报警装置位于工作人员便于觉察的地点。
3）卸油区
油罐区的密闭缷油口设置于站房西北侧，卸油区设置有计量工具箱、消防器材箱、消防沙箱、卸油点，卸油点共设置卸油口5个、油气回收口1个，均采用密闭式油品接卸口，每个油罐各自设置卸油接口，各油气回收管道上设有明显的油品标识。卸油接口装设快速接头（汽油采用阳接头，柴油采用阴接头）及密封盖，油气回收接口装设密封盖。卸车点停车地坪为平坡设计，并设置有卸油区标识线及相应卸油配套设施（如：卸油操作牌、警示牌、移动式静电接地报警仪、堵车三角木、灭火器、灭火毯等）。在卸油区附近设2m3消防沙池、消防器材箱以及密闭卸油点，每个油罐各自设置卸油接口，接口上有明显的油品标识。在距卸油口1.5m处设置卸油车用静电接地桩及带声光报警功能的人体静电释放仪。
4）站房

站房规划为两层框架结构，建筑面积为311.61m2，占地面积139.75m2，站房一层内设置便利店、卫生间、储藏间、办公室、配电室，二层设置有值班室、财务室、操作室等。在站房收银台处设置1个紧急停车按钮，在站房靠柴油加油区和站房汽油加油区附近站房墙体处各设置一个紧急停车按钮。
5）站区道路及主出入口设置

加油站车辆入口和出口分开设置，入口设置在加油站东北面，通向麒师高速K87+600km大同服务区内（曲砚高速师宗大同服务区北区），出口设置在加油站南面，通向站外高速公路。出入口均设置出、入口标志、指示灯箱和减速带。汽、柴油加油区分别设置单车道两条，单宽度分别为5m和7.5m（单车道宽度靠近站房侧为7.5m，靠近站前公路（或外围侧）侧为5m）；双车道一条，宽度为 11m。站内路面为不发火花水泥路面，内缘转弯半径大于9m。加油站地坪坡向站外，坡度为0.5%；加油站各区域路面均为混凝土浇筑路面。拟在加油站内划出爆炸危险区域，爆炸危险区域不超出站区围墙和可用地界线，在出入口及相应处划出禁火区域线、标识标牌等。

6）环保设施及绿化
加油站地块外围四周设有绿化带，在加油区边拟设环保沟，地坪设0.5%的排水坡度坡向环保沟，东南侧和罐区西侧绿化带内拟设三级油水分离池，站区还设置有收集池、沉淀池、隔油池等，冲洗地坪污水通过环保沟收集排至隔油池、油水分离池处理后排至服务区污水管网。加油站绿化主要以种植草坪为主，不种植油性植物。
7）其它
①加油站地坪为平坡设计，进出站道路坡向站外，坡度0.5%；

②加油站所在服务区外围西南侧、西北侧采用设置有护坡、挡土墙； 

③与油罐相连的油管、通气管横管均坡向油罐，坡度不小于0.2%，拟采用无缝钢管及导静电热塑性复合管，连接方式除与加油机及储油罐接口采用法兰连接外，其余为热熔焊接，人孔盖上的接合管与引出操作井外管道的连接法兰处，加装金属软管连接。潜油泵出口至加油机管道拟采用双层复合管，卸油及油气回收管道拟采用导静电热塑性双层复合管，通气管及露出地面管道采用无缝钢管，站内的工艺管道埋地敷设，且不穿过站房等建、构筑物；
加油站站内设施之间的防火距离如表2-6。

表2-6  站内设施之间的防火距离表（单位：m）

	设施名称
	汽油罐
	柴油罐
	汽油通气管管口
	柴油通气管管口
	油品卸车点
	加油机
	站房
	站区围墙

	汽油罐
	标准值
	0.5
	0.5
	-
	-
	-
	-
	4
	2

	
	设计值
	0.6
	1.4
	-
	-
	-
	-
	43
	5.4

	柴油罐
	标准值
	0.5
	0.5
	-
	-
	-
	-
	3
	2

	
	设计值
	1.5
	0.6
	-
	-
	-
	-
	42.8
	8.8

	汽油通气管管口
	标准值
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	4
	2

	
	设计值
	-
	-
	-
	-
	16.3
	-
	51.5
	4.7

	柴油通气管管口
	标准值
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	3.5
	2

	
	设计值
	-
	-
	-
	-
	17.3
	-
	51.8
	4.3

	油品卸车点
	标准值
	-
	-
	3
	2
	-
	-
	5
	-

	
	设计值
	-
	-
	16.3
	17.3
	-
	-
	45
	-

	加油机
	标准值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5（4）
	-

	
	设计值
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7.5（8）
	-

	站房
	标准值
	4
	3
	4
	3.5
	5
	5（4）
	-
	-

	
	设计值
	43
	42.8
	51.5
	51.8
	45
	7.5（8）
	-
	-

	配电室
	标准值
	4.5
	3
	6.5
	3.5
	4.5
	6
	-
	-

	
	设计值
	50.5
	50
	62.1
	62.1
	51.9
	12
	-
	-

	站区围墙
	标准值
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-

	
	设计值
	5.4
	8.8
	4.7
	4.3
	-
	-
	-
	-

	灯杆
	标准值
	11
	6
	7
	6
	7
	7
	6
	-

	
	设计值
	16
	17
	16
	16
	10
	17
	12
	-

	注：1.括号内数值为对应于柴油加油机的相关间距。

2.站房、有燃煤或燃气（油）等明火设备的房间的起算点应为门窗等洞口。站房内设置有变配电间时，变配电间的布置应符合本标准第5.0.8条的规定。

3.表中“-”表示无防火间距要求。按照“加油加气站的爆炸危险区域，不应超出站区围强和可用地界线”，油品卸车点与围墙的距离应大于等于1.5m；
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图2-11  拟建项目总平面布置图

师宗大同服务区加油站北站位置








